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 OᖠWIADCZENIE

 Oᖰwiadczam, ៀe dokumentacja projektu  budowlanego instalacji 

wody ciepᐠej i cyrkulacji dla budynku Szkoᐠy Podstawowej nr.4 w ᖠremie 

ul. Stefana Grota Roweckiego 10 jest wykonana zgodnie z 

obowiၐzujၐcymi przepisami i normami, oraz jej kompletnoᖰၰ z punktu 

widzenia celu jakiemu na sᐠuៀyၰ.

inៀ. Janusz Kornowski

  Inៀ. Marceli Poleski
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 ZAWARTOᖠၠ OPRACOWANIA

 

I.         Opis techniczny i obliczenia.

II. Rysunki:

 - rzut piwnicy inst. cw i cyrkulacji   - rys.nr. cw-1

 - rzut parteru inst. cw i cyrkulacji        - rys.nr. cw-2

- rzut I-go piᆐtra inst. cw i cyrkulacji                 - rys.nr. cw-3

- rzut II-go piᆐtra inst. cw i cyrkulacji                                 - rys.nr. cw-4   

- aksonometria wody ciepᐠej i cyrkulacji            - rys.nr. cw-5
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Opis techniczny do projektu budowlanego instalacji 

wody ciepᐠej i cyrkulacji w budynku Szkoᐠy 
Podstawowej

w ᖠremie

1.0.Podstawy opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Projekt architektoniczny – opracowanie równolegᐠe.

1.3. Inwentaryzacji istniejၐcego obiektu.

 1.4. Ustaleᑀ z Inwestorem.

1.5. Obowiၐzujၐcych norm, przepisów, katalogów.

2.0. Zakres opracowania.

Projekt zakresem swym obejmuje opracowanie instalacji instalacji 

wody ciepᐠej i cyrkulacji dla szkoᐠy Podstawowej nr.4 w ᖠremie
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OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

3. Instalacja wody ciepᐠej i cyrkulacji.

ថródᐠem zaopatrzenia obiektu w wodᆐ ciepᐠၐ i cyrkulacje bᆐdzie istniejၐcy 

wᆐzeᐠ cieplny zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeni piwnicznym.

Rozprowadzenie przewodów wody ciepᐠej i cyrkulacji pod stropem piwnicy i 

istniejၐcych kanaᐠach.

Prowadzenie przewodów po wierzchu ᖰcian. Podejᖰcia do aparatów wykonaၰ 

w bruzdach ᖰciennych.

Jako materiaᐠ na przewody instalacji wody ciepᐠej i cyrkulacji projektuje siᆐ 

rury

stalowe ocynkowane ᐠၐczone na zᐠၐczki.

Przewody prowadzone w piwnicy i kanaᐠach zaizolowaၰ termicznie piankၐ

poliuretanowၐ gruboᖰci 0,8 cm.

Przejᖰcia przewodów przez przegrody budowlane wykonaၰ w tulejach 

ochronnych wypeᐠnionych materiaᐠem elastycznym.

Prowadzenie przewodów, ich ᖰrednice pokazano na rzutach i rozwiniᆐciach.

Armatura wg. uznania Inwestora

Istniejၐca instalacja wody ciepᐠej i cyrkulacji do caᐠkowitej likwidacji.

Po zmontowaniu instalacji naleៀy jၐ przepᐠukaၰ i poddaၰ dezynfekcji.

  4.0.Uwagi.     

Caᐠoᖰၰ robót wykonaၰ i odbioru dokonaၰ zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania  i odbioru robót budowlano-montaៀowych” cz.II. 

Instalacje sanitarne i przemysᐠowe oraz instrukcji producentów.

 Opracowaᐠ:

J.Kornowski
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P.H.U.Taros - Pracownia  Projektowa

inៀ.Janusz Kornowski

branៀa: sanitarna

Projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji

projektowaᐠ:

10.2007

rysunek:

nr archiwalny
27/01/2007

adres:

temat:

obiekt:

32/Gd/78

nr rys.: cw.1

Szkoᐠa Podstawowa nr 4
ul. Stefana Grota-Roweckiego 10, 63-100 ᖠrem

sprawdziᐠ : inៀ.Marceli Poleski 3087/Gd/87

taros Rzut piwnicy - instalacja c.w. i cyrkulacji

skala 1:100

RZUT PIWNIC - INSTALACJA CIEPᐐEJ WODY I CYRKULACJI SKALA  1 : 100
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inៀ.Janusz Kornowski

branៀa: sanitarna

Projekt termomodernizacji i kolorystyki elewacji

projektowaᐠ:

10.2007

rysunek:

nr archiwalny
27/01/2007

adres:

temat:

obiekt:

32/Gd/78

nr rys.: cw.2

Szkoᐠa Podstawowa nr 4
ul. Stefana Grota-Roweckiego 10, 63-100 ᖠrem

sprawdziᐠ : inៀ.Marceli Poleski 3087/Gd/87

taros Rzut parteru - instalacja wody ciepᐠej i cyrkulacji

skala 1:100
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RZUT PARTERU - INSTALACJA CIEPᐐEJ WODY I CYRKULACJI SKALA  1 : 100
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nr archiwalny
27/01/2007

adres:
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obiekt:
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Szkoᐠa Podstawowa nr 4
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skala 1:100
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