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     tel. (061) 28 34 984,  kom. 798217614
           63-100 Śrem, ul. Kopernika 44
                  PKNRB Jan Miłowski

Adaptacja budynku na punkt przedszkolny
Adres budowy - Dąbrowa, Inwestor - Urząd Miejski w Śremie
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   P 304 
25-30-AC

WK - wyłącznik kotłowni

WG - wyłącznik główny

PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
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3 x L303

       WG
FR 303 63A

       WK
FR 301 16A

OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA  DODATKOWA:
SAMOCZYNNE  SZYBKIE  WYŁĄCZENIE  ZASILANIA

TN - S

S 301 B-10A
YDYt 3 x 1,5

Pi = 14,90 kW

Pz = 10,00 kWkj = 0,70

OŚWIETLENIE
KOTŁOWNIA

0,20 kW2 szt.

     NR
OBWODU

S 301 B-10A 

S 301 B-10A

S 301 B-10A

S 301 C-10A

YDYt 3 x 2,5

YDYt 3 x 2,5

2

YDYt 3 x 1,5

YDYt 3 x 2,5

S 301 B-10A

P 312 C-10-30-A

YDYt 3 x 2,5

YDYt 3 x 2,5

YDY 5 x 4

TG

GNIAZDA 2 x 16A/N/PE 
KOTŁOWNIA

8

5

4

OŚWIETLENIE
SALA NR 2, ŁAZIENKA

0,60 kW4 szt.

1,40 kW

1,35 kW9 szt.

14 szt.

6,00 kW

0,15 kW

3

2

1 1 szt.

1 szt.

ZASILANIE
INST. ELEKTR. PIĘTRA

1,50 kW

~1m

GNIAZDO 2 x 16A/N/PE 
POM. TELEKOMUNIKACJI
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   P 304 
25-30-AC

2

GNIAZDA 2 x 16A/N/PE 
SALA NR 1, WC PERS.

GNIAZDA 2 x 16A/N/PE 
POM. SOCJ., SZATNIA

9

10

6

7
S 301 C-10A

YDYt 3 x 1,5
1,20 kW12 szt.

S 301 C-10A
YDYt 3 x 1,5

GNIAZDA 2 x 16A/N/PE 
SALA NR 2, KORYTARZ 1,50 kW10 szt.
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   P 304 
25-30-AC

OŚWIETLENIE
SALA NR 1, POM. SOCJ.

2

10 szt.OŚWIETLENIE 
KORYTARZ, SZATNIA

1,00 kW

S 300 ------A

--,--- kWREZERWA --szt.

FAEL RWN - 4 x 12

10 szt.10 szt.

--szt.


