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PROJEKT BUDOWLANY 

Projektant:      inŜ. M. Poleski 

upr. proj. 3087/Gd/87 

Sprawdził:      inŜ. J. Kornowski 

upr. proj. ZGP-III-630/32/78 

Temat:      Projekt instalacji c.o. 

Inwestor :  Gmina Śrem Plac 20-go  

 Października 1  63-100 Śrem 

Obiekt:       Przedszkole nr 6 „Pod Wierzbami” 

Adres:      ul. Grunwaldzka 12, 63-101 Śrem 

             BranŜa:      sanitarna 
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ZAWARTOŚĆ   TECZKI  

 

  I .  O P I S   T E C H N I C Z N Y 

 

  I I .  O B L I C Z E N I A  

 

  I I I .  R YS U N K I  :  

 

  C O - 1  –  R zu t  p i wn i c  

  C O - 2  –  R zu t  p a r t e r u  

  C O - 3  –  R zu t  p ię t r a  

  C O - 4  –  R o zw i n ięc i e  i n s t a l a c j i  c z .  1  

  C O - 5  –  R o zw i n ięc i e  i n s t a l a c j i  c z .  2   
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OPIS   T ECHNICZNY 

 

1 .0 .Pods tawa  op racowan ia .  

      P ro j ek t  zos ta ł  op racowany na  pods tawie  pon iŜszych  danych :  

1 .1    Z lecen ie  inwes to ra .  

1 .2  I nwen ta ryzac ja  budowlana  

1 .3  Audyt  energ e t yczny  

1 .4    Po lsk ie  no rmy,  wy t yczne  o raz  l i t e ra tu ra  odnośn ie  t ematu .  

 

2 .0   Zak res  op racowan ia .  

Zak resem opracowan ia  j es t  p ro j ek t  wyk onawczy  ins ta lac j i  cen t ra lneg o  

og rzewan ia  p rzedszk o la .  

 

3 .0 .Zapo t r zebowan ie  c iep ła  ,  ob l i czen ia .  

      Zapo t r zebowan ie  c iep ła  wg  ob l i czeń  szczeg ó łowych  za łączonych  

p ro j ek tu  wyk onawczeg o  wynos i  :   

                                   Razem    Q=   60500W  

W spó łczynn ik i  p r zen ik an ia  c iep ła  p r zez  p rzeg rody  budowlane  wg  audy tu .  

Ob l i czen ia  s t ra t  c iep ła  za łączono  do  p ro j ek tu .  

 

4 .0 . I ns ta lac j a  cen t ra lneg o  og rzewan ia .  

Ź r ód łem c iep ła  j es t  k o t łown ia  w p iwn icy  budynk u .  

W  budynk u  zapro jek towano  sys tem og rzewan ia  pompowy wodny o  

pa ramet rach  80 /60
o
C.  I ns ta lac ję  c . o .  podz ie lono  na  dwa  ob ieg i .  

I ns ta lac ję  c . o .  zap ro j ek towano  z  ru r  m iedz ianych  łączonych  p rzez  

lu towan ie .  

Uk ładan ie  p rzewodów wg  wytycznych  „W ewnę t r zne  I ns ta lac j e  

W odoc iąg owe I  G rzewcze  Z  Rur  Miedz ianych”  wydawn ic two  „ INST AL” .  

Poz iomy uk ładać  ze  spadk iem m in .  0 ,3% w k ie runk u  k o t łown i .  

P rzewody n ieop isane  –  Cu15x1 ,0 .  

     Ś r edn ice  i  t r asę  p r zewodów pok azano  na  r ysunk ach .  

     W  pomieszczen iach  zapro jek towano  g rze jn ik i  "VNH”  t yp  KV.  

W ie lk ośc i  g r ze jn i k ów pa t r z  r ysunk i .  P rzy  g rze jn ik ach  zawory  

t e rmos ta t yczne  z  g łowicam i  t ypu  „Dan f oss ”  ze  ws tępnym nas tawem 
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r eg u lac j i  p r zep ływu .  Na  g a łązk ach  powro tnych  g rze jn ik ów  w zamontować  

zawory  powro tne  g rze jn ik owe .  

Reg u lac ję  p r zep ływu  wyk onać  na  rozruchu  poprzez  d ławien ie  nas taw 

zaworów te rmos ta t ycznych  lub  na  zaworach  powro tnych  

p rzyg rze jn ik owych .  

 

5 .0 .P łuk an ie  i  p róby .  

Po  dok ładnym p rzep łuk an iu  ins ta lac j i  na leŜy  wyk onać  p róbę  na  c iśn ien ie  

"na  z imno"  p r zy  0 ,6  MPa ,  o raz  "  na  g o rąco"  na  c iśn ien ie  s iec i .  

 

6 .0 .  I zo lac j a .  

Ruroc iąg i  co  p rzeb ieg a jące  w p iwn icy  i zo lować  i zo lac ją  t e rma f lex  

g rubośc i  20mm.   

 

 

M.Poleski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESTAWIENIE MATERIAᐐÓW 
Grzejniki:

• 11K-60/40 - szt. 1
• 11K-60/52 - szt. 1
• 22K-60/60 - szt. 1
• 22K-60/72 - szt. 1
• 22K-60/80 - szt. 1
• 22K-60/100 - szt. 1
• 22K-60/120 - szt. 1
• 33KV-90/40 - szt. 1
• 22KV-90/80 - szt. 1
• 11KV-60/40 - szt. 1
• 11KV-60/52 - szt. 4
• 11KV-60/60 - szt. 3
• 11KV-60/80 - szt. 6
• 11KV-60/92 - szt. 5
• 11KV-60/100 - szt. 2
• 11KV-60/120 - szt. 2
• 11KV-60/140 - szt. 1
• 22KV-60/60 - szt. 1
• 22KV-60/72 - szt. 2
• 22KV-60/80 - szt. 8
• 22KV-60/92 - szt. 8
• 22KV-60/100 - szt. 1
• 22KV-60/120 - szt. 8

Rurociၐgi miedziane:
• φ15 - 430m
• φ18 - 80m
• φ22 - 16m
• φ28 - 24m
• φ35 - 16m

Izolacja rur jw. pianka PE gr.20mm
• φ15 - 124m
• φ18 - 80m
• φ22 - 16m
• φ28 - 24m
• φ35 - 16m

4. Armatura:
• zawory termostatyczne - szt. 7
• gᐠowice termostatyczne - szt. 61 
• zawory „Combi" - szt. 54
• zawory powrotne - szt. 7
• zawory odpowietrzajၐce - szt. 4
• zawory kulowe φ35 - szt. 4
• zawory kulowe φ20 - szt. 4



Obliczenia strat ciepᐠa dla budynku przedszkola nr  6 w ᖠremie ul. Grunwaldzka 12

P I W N I C E
nr  i  nazwa temperat. nazwa wspóᐠcz. Dt strata dodatki straty  w

pomieszczenia obliczen. przegrody dᐠugoᖰၰ wysok. powierz. "U" tw - tz zasadn. d1  id2 pomieszcz.
oC m m m m2 W/m2oK oC W W

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.1 Klatka 16 Szg 0,50 3,0 1,0 3,0 0,91 34 93 0,1 N
schodowa Szg 0,50 3,0 0,6 1,8 0,91 8 13 0

Sw 0,25 4,6 2,7 12,4 1,50 4 75
Sw 0,25 3,3 1,1 3,6 1,50 14 76 do 0.3
Sw 0,25 3,3 1,6 5,3 1,50 12 95 do 1.22

Pdᐠ II 3,0 6,3 18,9 0,68 8 103 do 0.27
455

500
Qw= 0,34 23 7 28 1 23 523

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.2 Komunikacja 16 Sz 0,50 1,6 1,1 1,8 1,70 34 102 0,1 E

Szg 0,50 1,5 1,0 1,5 0,91 34 46 -0,03
Szg 0,50 1,5 0,6 0,9 0,91 8 7
Opl 1.2 1,15 0,55 0,6 0,50 34 11
Sw 0,25 1,4 2,7 3,8 1,50 4 23 do 0.3
Sw 0,12 3,0 2,7 8,1 2,18 4 71 do 0.3
Sw 0,12 3,4 2,7 9,2 2,18 8 160 do 0.4
Sw 0,12 4,2 2,7 11,3 2,18 8 198 do 0.5
Sw 0,12 3,4 2,7 9,2 2,18 -4 -80 zysk 0.6
Sw 0,25 7,2 2,7 19,4 1,50 -4 -117 zysk 0.23

Strp 15,0 2,4 36,0 0,70 -4 -101 zysk 1.2
Strp 5,5 1,6 8,8 0,70 -4 -25 zysk 1.29
Pdᐠ II 57,0 1 57,0 0,68 8 310

605
647

Qw= 0,34 23 7 136 0,5 56 703

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.3 Mag. owoców 12 Sz 0,50 3,0 1,1 3,3 1,70 30 168 0,1 N

Szg 0,50 3,0 1,0 3,0 0,91 30 82 0
Szg 0,50 3,0 0,6 1,8 0,91 4 7
Opl 1.2 2,35 0,55 1,3 0,50 30 19
Sw 0,25 4,6 2,7 12,4 1,50 -4 -75 zysk 0.1
Sw 0,25 3,3 2,7 8,9 1,50 4 53 do 0.4

Strp 3,0 4,7 14,1 0,70 -4 -39 zysk 1.24
Pdᐠ II 3,0 4,5 13,5 0,68 4 37

252
278

Qw= 0,34 30 7 27 1 86 364

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.4 Mag. Kiszonek 8 Sz 0,50 4,5 1,1 5,0 1,70 26 219 0,1 N

Szg 0,50 4,5 1,0 4,5 0,91 26 106 0
Opl 1.2 3,5 0,55 1,9 0,50 26 25
Sw 0,25 3,3 2,7 8,9 1,50 -4 -53 zysk 0.3
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Strp 4,5 3,4 15,3 0,70 -8 -86 zysk 1.24
211

232
Qw= 0,34 26 7 24 1 44 276

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.5 Mag. ziemniaków 8 Sz 0,50 4,2 1,0 4,2 1,70 26 186 0,1 N

Szg 0,50 4,2 1,0 4,2 0,91 26 99 0
Opl 1.2 3,5 0,55 1,9 0,50 26 25
Sw 0,12 4,7 2,7 12,7 2,18 -12 -332 zysk 0.6

Strp 4,2 4,7 19,7 0,70 -8 -111 zysk 1.28
-132

-146
Qw= 0,34 26 7 41 1 75 -70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.6 Warsztat 20 Sz 0,50 3,4 1,1 3,7 1,70 38 242 0,13 N
konserwatora Szg 0,50 3,4 1,0 3,4 0,91 38 118 -0,02

Szg 0,50 3,4 0,6 2,0 0,91 12 22
Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 0,50 38 38
Sz 0.50 4,6 1,1 5,1 1,70 38 327 E
Szg 0.50 4,6 1,0 4,6 0,91 38 159
Szg 0,50 4,6 0,6 2,8 0,91 12 30
Sw 0,12 4,7 2,7 12,7 2,18 12 332 do 0.5
Sw 0,12 3,4 2,7 9,2 2,18 4 80 do 0.2

Pdᐠ II 3,4 4,6 15,6 0,68 8 85
1433

1590
Qw= 0,34 38 7 24 1 142 1732

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.7 Magazyn sprzᆐtu 16 Sz 0,50 3,3 1,1 3,6 1,70 34 210 0,13 E

Szg 0,50 3,3 1,0 3,3 0,91 34 102 -0,06
Szg 0,50 3,3 0,6 2,0 0,91 8 14
Opl 1.2 2,35 0,55 1,3 0,50 34 22
Sz 0,50 3,0 1,1 3,3 1,70 34 191 S
Szg 0,50 3,0 1,0 3,0 0,91 34 93
Szg 0,50 3,0 0,6 1,8 0,91 8 13

Strp 3,3 5,0 16,5 0,70 -4 -46 zysk 1.30
Pdᐠ II 3,3 5,0 16,5 0,68 8 90

689
737

Qw= 0,34 34 7 30 1 137 874

0.8 Mag. opakowaᑀ no

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.9 Magazyn mebli 16 Sz 0.50 6,0 1,1 6,6 1,70 34 381 0,15 E

Szg 0.50 6,0 1,0 6,0 0,91 34 186 -0,03
Szg 0.50 6,0 0,6 3,6 0,91 8 26
Sz 0.50 2,5 1,1 2,8 1,70 34 159 N
Szg 0.50 2,5 1,0 2,5 0,91 34 77
Szg 0.50 2,5 0,6 1,5 0,91 8 11
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Sz 0.50 2,5 1,1 2,8 1,70 34 159 S
Szg 0.50 2,5 1,0 2,5 0,91 34 77
Szg 0.50 2,5 0,6 1,5 0,91 8 11

Strp 6,0 3,3 19,8 0,70 -4 -55 zysk 1.2
Pdᐠ II 3,3 6,0 19,8 0,68 8 108

1140
1277

Qw= 0,34 24 7 52 1 60 1337

0.10 Rozdz. elektrycz. no

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.11 Magazyn 16 Sz 0,50 3,0 1,1 3,3 1,70 34 191 0,1 E

Szg 0,50 3,0 1,0 3,0 0,91 34 93 -0,03
Szg 0,50 3,0 0,6 1,8 0,91 8 13

Strp 3,2 3,3 10,6 0,70 -4 -30 zysk 1.4
Pdᐠ II 3,2 3,3 10,6 0,68 8 57

325
347

Qw= 0,34 23 7 20 1 16 364

Od 0.12 do 0.17 pomieszczenia w gesti PEC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.18 Klatka 16 Szg 0.50 2,9 1,0 2,9 0,91 34 90 0,1 W
schodowa Szg 0.50 2,9 0,6 1,7 0,91 8 13 -0,03

Sw 0,25 6,2 2,7 16,7 1,50 -4 -100
Pdᐠ II 3,0 6,2 18,6 0,68 8 101 zysk 0.23

103
110

Qw= 0,34 23 7 35 1 29 139

0.19 Wᆐzeᐠ cieplny no

0.20 Wentylatornia no

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.21 Pom. pompy 16 Sz 0.50 2,9 1,1 3,2 1,70 34 184 0,13 S

Szg 0.50 2,9 1,0 2,9 0,91 34 90 -0,07
Szg 0.50 2,9 0,6 1,7 0,91 8 13

Pdᐠ II 6,0 3,3 19,8 0,68 8 108
394

418
Qw= 0,34 23 7 10 1 8 426

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.22  Pom. przyᐠၐczy 16 Sz 0.50 3,1 1,1 3,4 1,70 34 197 0,13 S

Szg 0.50 3,1 1,0 3,1 0,91 34 96 -0,07
Szg 0.50 3,1 0,6 1,9 0,91 8 14
Sz 0.50 3,3 1,1 3,6 1,70 34 210 W
Szg 0.50 3,3 1,0 3,3 0,91 34 102
Szg 0.50 3,3 0,6 2,0 0,91 8 14
Opl 1.2 2,35 0,55 1,3 0,50 34 22
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Pdᐠ II 3,1 3,3 10,2 0,68 8 56
711

753
Qw= 0,34 34 7 18 1 82 835

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.23 Mag. zasobów 16 Sz 0.50 3,0 1,1 3,3 1,70 34 191 0,13 S

Szg 0.50 3,0 1,0 3,0 0,91 34 93 -0,07
Szg 0.50 3,0 0,6 1,8 0,91 8 13
Sw 0,25 3,3 1,1 3,6 1,70 34 210
Szg 0.50 3,3 1,0 3,3 0,91 34 102 w
Szg 0.50 3,3 0,6 2,0 0,91 8 14
Opl 1.2 2,35 0,55 1,3 0,50 34 22
Sw 0,25 3,3 1,1 3,6 1,50 14 76 do 1.22
Sw 0,25 3,3 1,6 5,3 1,50 12 95 do 0.27

Pdᐠ II 3,0 3,3 9,9 0,68 8 54
870

922
Qw= 0,34 34 7 36 1 164 1086

razem 8 700 W
0.24 Pom. rezerwowe no

P A R T E R
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Wiatroᐠap 16 Sz 0,62 3,2 3,5 11,2 0,25 34 95 0,18 E
Opl 1.2 2,33 0,65 1,5 1,95 34 100 -0,05
Dpl 1.2 2,33 2,0 4,7 1,95 34 309
Sz 0,62 2,4 3,5 8,4 0,25 34 71 N
Sz 0,62 2,4 3,5 8,4 0,25 34 71 S
Sw 0,50 3,2 3,5 11,2 1,31 -4 -59 zysk 1.2
Dpl 1.2 2,33 3,15 7,3 0,69 -4 -20

Strd 3,2 2,4 7,7 0,30 34 78
647

731
Qw= 0,34 34 7 18 1 82 813

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.2 Hall 20 Sz 0,62 2,8 3,5 9,8 0,25 38 93 0,1 E

Opl 1.2 1,8 2,05 3,7 1,95 38 273 -0,05
Sw 0,50 3,2 3,5 11,2 1,31 4 59 do 1.2
Dpl 1.2 2,33 3,15 7,3 0,69 4 20
Sw 0,12 3,0 3,5 10,5 2,18 4 92 do 1.10
Dpl 1.2 2,75 3,15 8,7 1,80 4 62 do 1.16
Sw 0,25 3,0 3,5 10,5 1,50 4 63 do 1.28

Strp 3,3 6,0 19,8 0,70 -4 -55 do piwnic
Strp 2,9 21,0 60,9 0,70 4 171 do piwnic

777
816

Qw= 0,34 38 7 238 0,5 704 1521

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.3 Pokój logopedy 20 Sz 0,62 3,2 3,5 11,2 0,25 38 106 0,1 E

Opl 1.2 1,8 0,85 1,5 1,95 38 113 -0,05
Strp 3,3 3,2 10,6 0,70 8 59 do 0.10

Strona 4



279
293

Qw= 0,34 38 7 26 1,5 231 524

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.4 Pokój 20 Sz 0,62 2,6 3,5 9,1 0,25 38 86 0,1 E

Opl 1.2 1,8 0,85 1,5 1,95 38 113 -0,05
Strp 3,2 3,3 10,6 0,70 8 59 do 0.11

259
272

Qw= 0,34 38 7 26 1,5 231 503

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.5 Magazyn 20 Strp 3,0 3,0 9,0 0,70 4 25 0 do PEC

leៀaków 0 0
25

25
Qw= 0,34 23 7 24 1 20 45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.6 Sanitariaty 20 Sz 0,62 6,0 3,5 21,0 0,25 38 200 0,1 N

Opl 1.2 4,7 0,85 4,0 1,95 38 296 0
Strp 6,0 3,3 19,8 0,70 4 55 do PEC

551
606

Qw= 0,34 38 7 120 1 710 1316

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.7 Schowek 20 Sz 0,62 1,4 3,5 4,9 0,25 38 47 0,1 N

Opl 1.2 1,2 0,85 1,0 1,95 38 76 0
Strp 1,3 3,3 4,3 0,70 -4 -12 do PEC

110
121

Qw= 0,34 38 7 11 1 65 186

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.8 Schowek 20 Sz 0,62 1,6 3,5 5,6 0,25 38 53 0,13 N

Opl 1.2 1,2 0,85 1,0 1,95 38 76 -0,03
Sz 0,62 3,3 3,5 11,6 0,25 38 110 E

Strp 1,6 3,3 5,3 0,70 -4 -15 do PEC
224

246
Qw= 0,34 38 7 11 1 65 311

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.9 Sala zajᆐၰ 20 Sz 0,62 6,3 3,5 22,1 0,25 38 209 0,13 E

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148 -0,03
Sz 0,62 12,3 3,5 43,1 0,25 38 409 S
Opl 1.2 6,0 2,35 14,1 1,95 38 1045
Sz 0,62 1,5 3,5 5,3 0,25 38 50 W
Sw 0,50 1,8 3,5 6,3 1,31 4 33 do 1.10

Strp 12,3 6,3 77,5 0,70 4 217 do PEC
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2111
2322

Qw= 0,34 38 7 180 1 1066 3388

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.10 Wiatroᐠap 16 Sz 0,62 2,5 3,5 8,8 0,25 34 74 0,1 S

Opl 1.2 1,8 0,65 1,2 1,95 34 78 -0,1
Dpl 1.2 1,95 2,25 4,4 1,95 34 291
Sw 0,50 1,8 3,5 6,3 1,31 -4 -33 zysk 1.9
Sw 0,50 1,8 3,5 6,3 1,31 -4 -33 zysk 1.11

Strp 2,5 1,8 4,5 0,67 -4 -12 zysk 2.2
365

365
Qw= 0,34 34 7 12 1 55 419

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.11 Sala zajᆐၰ 20 Sz 0,62 6,3 3,5 22,1 0,25 38 209 0,13 W

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148 -0,03
Sz 0,62 12,3 3,5 43,1 0,25 38 409 S
Opl 1.2 6,0 2,35 14,1 1,95 38 1045
Sz 0,62 1,5 3,5 5,3 0,25 38 50 E
Sw 0,50 1,8 3,5 6,3 1,31 4 33 do 1.10

Strp 12,3 6,3 77,5 0,70 4 217 do PEC
2111

2322
Qw= 0,34 38 7 180 1 1066 3388

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.12 WC terenowy 20 Sz 0,62 3,3 4,6 15,2 0,25 38 144 0,13 W

Dpl 1.2 0,9 2,1 1,9 1,95 38 140 -0,02
Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148
Sz 0,62 2,8 4,6 12,9 0,25 38 122 N

Strp 2,8 3,3 9,2 0,70 4 26 do PEC
581

644
Qw= 0,34 38 7 80 1 474 1118

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.13 Sanitariaty 20 Sz 0,62 3,2 3,5 11,2 0,25 38 106 0,1 N

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148 0
Sw 0,25 3,0 3,5 10,5 1,50 4 63 do 1.16

Strp 6,0 3,3 19,8 0,70 4 55 do PEC
373

410
Qw= 0,34 38 7 120 1 710 1121

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.14 Schowek 20 Sw 0,25 1,4 3,5 4,9 1,50 4 29 0 do 1.16

Strp 1,4 3,3 4,6 0,70 -4 -13 0 do PEC
16

16
Qw= 0,34 23 7 11 1 9 25

Strona 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.15 Schowek 20 Sw 0,25 2,0 3,5 7,0 1,50 4 42 0 do 1.16

Strp 2,0 3,3 6,6 0,70 -4 -18 0 do PEC
24

24
Qw= 0,34 23 7 16 1 13 37

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.16 Klatka 16 Sz 0,62 2,8 4,6 12,9 0,25 34 109 0,1 W
schodowa Opl 1.2 1,8 0,85 1,5 1,95 34 101 -0,05

Dpl 1.2 0,9 2,1 1,9 1,95 34 125
Opl 1.2 0,65 1,3 0,8 1,95 34 56
Dpl 1.2 2,75 3,15 8,7 1,80 -4 -62 zysk 1.2
Sw 0,25 3,0 3,5 10,5 1,50 -4 -63 zysk 1.13
Sw 0,25 1,4 3,5 4,9 1,50 -4 -29 zysk 1.14
Sw 0,25 2,0 3,5 7,0 1,50 -4 -42 zysk 1.15
Sw 0,25 6,3 3,5 22,1 1,50 -4 -132 zysk 1.17

63
66

Qw= 0,34 34 7 50 1 228 294

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.17 Szatnia 20 Sz 0,62 8,8 3,5 30,8 0,25 38 293 0,1 W

Opl 1.2 5,4 2,05 11,1 1,95 38 820 -0,05
Sw 0,25 6,3 3,5 22,1 1,50 4 132 do 1.16
Sw 0,25 2,0 3,5 7,0 1,50 4 42 do 1.18
Sw 0,25 6,3 3,5 22,1 1,50 4 132 do 1.28

Strp 6,0 6,3 37,8 0,70 8 212 do 0.20
1631

1713
Qw= 0,34 38 7 215 1 1273 2986

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.18 Magazyn bielizny 16 Sz 0,62 2,8 3,5 9,8 0,25 38 93 0,1 S

brudnej Sw 0,25 2,0 3,5 7,0 1,50 -4 -42 -0,1 zysk 1.17
Strp 3,0 2,0 6,0 0,67 -8 -32 zysk 2.4

19
19

Qw= 0,34 23 7 12 1 10 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.19 Pralnia 20 Sz 0,62 3,2 3,5 11,2 0,25 34 95 0,13 S

Sz 0,62 3,3 3,5 11,6 0,25 34 98 -0,07 W
Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 34 132

Strp 3,3 4,6 15,2 0,67 -4 -41 zysk 2.5
285

302
Qw= 0,34 34 7 29 1 132 434

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.20 Magazyn bielizny 20 Sz 0,62 3,0 3,5 10,5 0,25 34 89 0,1 W

czystej Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 34 132 -0,05
Sw 0,25 3,3 3,5 11,6 1,50 14 243 do 1.22
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464
487

Qw= 0,34 34 7 24 1 109 597

1.21 Odpadki no

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.22 Klatka 16 Sz 0,62 2,8 4,6 12,9 0,25 34 109 0,1 N
schodowa Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 34 132 0

Dpl 1.2 0,9 2,1 1,9 1,95 34 125
Opl 1.2 0,65 1,3 0,8 1,95 34 56
Sw 0,25 3,3 4,6 15,2 1,50 14 319 do 1.21

742
816

Qw= 0,34 34 7 50 1 228 1044

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.23 Zmywalnia 16 Sz 0,62 3,0 3,5 10,5 0,25 34 89 0,1 N

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 34 132 0
Strp 3,0 4,7 14,1 0,67 4 38 do 0.3

259
285

Qw= 0,34 34 7 36 1,5 246 532

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.24 Kredens 16 Sz 0,62 4,5 3,5 15,8 0,25 34 134 0,1 N

Opl 1.2 3,5 0,85 3,0 1,95 34 197 0
Strp 4,5 3,3 14,9 0,67 8 80 do 0.4

411
452

Qw= 0,34 34 7 33 1 150 602

1.25 Schowek 16 bez strat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.26 Obieralnia 16 Sz 0,62 4,3 3,5 15,1 0,25 34 128 0,1 N

Opl 1.2 1,2 0,85 1,0 1,95 34 68 0
Opl 1.2 2,35 1,75 4,1 1,95 34 273
Sw 0,12 4,7 4,6 21,6 2,18 -4 -189 zysk 1.29 

Strp 4,3 4,7 20,2 0,67 8 108 do 0.5
388

427
Qw= 0,34 34 7 56 1,5 383 810

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.27 Pokój 20 Sz 0,62 3,5 3,5 12,3 0,25 38 116 0,13 N
dyrektora Opl 1.2 2,35 1,75 4,1 1,95 38 305 -0,03

Sz 0,62 6,3 3,5 22,1 0,25 38 209 E
Opl 1.2 1,2 1,75 2,1 1,95 38 156
Sw 0,12 4,7 4,6 21,6 2,18 4 189 do 1.28
Sw 0,12 1,6 4,6 7,4 2,18 4 64 do 1.27

Strp 5,5 1,6 8,8 0,67 4 24 do 0.2
Strp 3,3 6,3 20,8 0,70 4 58 do 2.12
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1121
1233

Qw= 0,34 34 7 51 1,5 349 1582

1.28 Korytarz 16 bez strat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.29 Sekretariat 20 Sz 0,62 3,3 3,5 11,6 0,25 38 110 0,13 E

Opl 1.2 2,35 1,75 4,1 1,95 38 305 -0,07
Sz 0,62 3,0 3,5 10,5 0,25 38 100 S

Strp 3,3 5,0 16,5 0,67 4 44 do 0.7
558

592
Qw= 0,34 34 7 26 1,5 178 770

razem 24 450 W
1.31 Korytarz 20 bez strat

1.32 WC personelu 20 bez strat

P I ᆀ T R O
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2.1 Klatka 16 Sz 0,62 2,8 3,6 10,1 0,25 34 86 0,03 W
schodowa Opl 1.2 1,8 2,05 3,7 1,95 34 245 -0,05

Dpl 1.2 2,75 3,15 8,7 1,80 -4 -62 zysk 2.2
Sw 0,25 3,0 3,6 10,8 1,50 -4 -65 zysk 2.25
Sw 0,25 1,4 3,6 5,0 1,50 -4 -30 zysk 2.26
Sw 0,25 2,0 3,6 7,2 1,50 -4 -43 zysk 2.27
Sw 0,25 6,3 3,6 22,7 1,50 -4 -136 zysk 2.3

Strd 6,3 3,0 18,9 0,22 34 141
135

132
Qw= 0,34 34 7 50 1 228 360

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.2 Komunikacja 20 Sz 0,62 2,5 3,6 9,0 0,25 38 86 0,03 S

Opl 1.2 1,5 2,05 3,1 1,95 38 228 -0,06
Dpl 1.2 2,75 3,15 8,7 1,80 4 62 do 2.1
Sw 0,12 1,6 3,6 5,8 2,18 4 50 do 2.11

Strp 2,5 1,8 4,5 0,67 4 12 do 1.10
Strd 1,6 5,0 8,0 0,22 38 67
Strd 3,0 14,0 42,0 0,22 38 351

856
830

Qw= 0,34 38 7 118 1 699 1529

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.3 Sala zajᆐၰ 20 Sz 0,62 11,8 3,6 42,5 0,25 38 404 0,03 W

ruchowych Opl 1.2 5,4 2,05 11,1 1,95 38 820 -0,05
Sw 0,25 6,3 3,6 22,7 1,50 4 136 do 2.1
Sw 0,25 2,0 3,6 7,2 1,50 -4 -43 zysk 2.4
Sw 0,25 9,3 3,6 33,5 1,50 4 201 do 2.11

Strd 6,3 12,0 75,6 0,22 38 632
2150
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2107
Qw= 0,34 38 7 214 1 1267 3374

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.4 Sanitariat 24 Sz 0,62 3,3 3,6 11,9 0,25 42 125 0,03 S

pers. Kuchennego Sw 0,25 2,0 3,6 7,2 1,50 4 43 -0,07 do 2.3
Sw 0,12 5,4 3,6 19,4 1,50 4 117 do 2.5

Strp 3,5 2,0 7,0 0,67 8 38 do 1.18
Strd 3,3 2,0 6,6 0,22 42 61

383
368

Qw= 0,34 27 7 12 1 26 394

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.5 Szatnia pers. 20 Sz 0,62 2,8 3,6 10,1 0,25 38 96 0,05 S

kuchennego Sz 0,62 3,3 3,6 11,9 0,25 38 113 -0,07 W
Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148
Sw 0,12 2,0 3,6 7,2 1,50 -4 -43 zysk 2.4
Sw 0,25 3,3 3,6 11,9 1,50 4 71 do 2.6

Strp 3,3 4,6 15,2 0,67 4 41 do 1.19
Strd 3,3 4,6 15,2 0,22 38 127

552
541

Qw= 0,34 38 7 30 1 178 719

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.6 Magazyn prod. 16 Sz 0,62 3,3 3,6 11,9 0,25 34 101 0,05 N

suchych Sz 0,62 6,3 3,6 22,7 0,25 34 193 -0,03 W
Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 34 132
Sw 0,25 3,3 3,6 11,9 1,50 -4 -71 zysk 2.5

Strp 3,3 3,3 10,9 0,67 14 102 do 1.22
Strd 3,3 6,3 20,8 0,22 34 156

613
625

Qw= 0,34 38 7 50 1 296 921

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.7 Klatka 16 Sz 0,62 3,0 3,6 10,8 0,25 34 92 0,03 N
schodowa Opl 1.2 2,35 1,75 4,1 1,95 34 273 -0,02

Strd 3,0 6,3 18,9 0,22 34 141
506

511
Qw= 0,34 34 7 50 1 228 739

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.8 Zmywalnia 16 Sz 0,62 3,0 3,6 10,8 0,25 34 92 0,03 N

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 34 132 -0,02
Strd 3,0 6,3 18,9 0,22 34 141

366
369

Qw= 0,34 34 7 37 1,5 253 622

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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2.9 Kredens 16 Sz 0,62 4,5 3,6 16,2 0,25 34 138 0,03 N
Opl 1.2 3,5 0,85 3,0 1,95 34 197 -0,02

Strd 4,5 3,3 14,9 0,22 34 111
446

450
Qw= 0,34 34 7 34 1 155 606

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.11 Korytarz 16 Sw 0,25 9,3 3,6 33,5 1,50 -4 -201 0 zysk 2.3
2.10 Schowek Sw 0,12 1,6 3,6 5,8 2,18 -4 -50 -0,05 zysk 2.2

Sw 0,12 1,4 3,6 5,0 1,50 -4 -30 zysk 2.15
Strd 3,0 6,0 18,0 0,22 34 135
Strd 1,6 3,2 5,1 0,22 34 38

-108
-103

Qw= 0,34 23 7 53 1 43 -60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.12 Kuchnia z 16 Sz 0,62 7,8 3,6 28,1 0,25 34 239 0,05 N
przygotowalniၐ Opl 1.2 1,2 0,85 1,0 1,95 34 68 -0,03

Opl 1.2 4,7 1,75 8,2 1,95 34 545
Sz 0,62 6,3 3,6 22,7 0,25 34 193 E
Opl 1.2 1,2 1,75 2,1 1,95 34 139
Sw 0,25 5,0 3,6 18,0 1,50 -4 -108 zysk 2.14

Strp 3,3 6,3 20,8 0,70 -4 -58 zysk 1.27
Strd 7,8 6,3 49,1 0,22 34 368

1385
1413

Qw= 0,34 34 7 130 1 593 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.13 Spiៀarnia 16 Sw 0,25 1,7 3,6 6,1 1,50 -4 -37 0 zysk 2.14

Sw 0,12 2,6 3,6 9,4 2,18 -4 -82 -0,02 zysk 2.15
Strd 1,7 2,6 4,4 0,22 34 33

-85
-84

Qw= 0,34 23 7 12 1 10 -74

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.14 Pokój lekarski 20 Sz 0,62 3,3 3,6 11,9 0,25 38 113 0,03 E

Opl 1.2 2,35 1,75 4,1 1,95 38 305 -0,05
Sz 0,62 3,0 3,6 10,8 0,25 38 103 S
Sw 0,25 1,7 3,6 6,1 1,50 4 37 do 2.13
Sw 0,25 5,0 3,6 18,0 1,50 4 108 do 2.12

Strd 3,0 5,0 15,0 0,22 38 125
790

775
Qw= 0,34 38 7 40 1,5 355 1130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.15 WC personelu 20 Sw 0,12 1,4 3,6 5,0 2,18 4 44 0 do 2.11

Sw 0,12 2,6 3,6 9,4 2,18 4 82 -0,02 do 2.13
Strd 1,4 2,6 3,6 0,22 38 30
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156
153

Qw= 0,34 23 7 40 1 33 186

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.16 Sala zajᆐၰ 20 Sz 0,62 5,8 3,6 20,9 0,25 38 198 0,03 E

Opl 1.2 3,6 2,00 7,2 1,95 38 534 -0,05
Strd 6,0 4,7 28,2 0,22 38 236

968
948

Qw= 0,34 38 7 77 1,5 684 1632

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.17 Pokój personelu 20 Sz 0,62 5,8 3,6 20,9 0,25 38 198 0,03 E

pedagogicznego Opl 1.2 3,6 2,05 7,4 1,95 38 547 -0,05
Strd 6,0 3,3 19,8 0,22 38 166

911
893

Qw= 0,34 38 7 53 1,5 471 1363

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.18 Magazyn 16 Strd 3,0 3,0 9,0 0,22 38 75 0

leៀaków 0 0
75

75
Qw= 0,34 23 7 24 1 20 95

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.19 Sanitariaty 20 Sz 0,62 6,0 3,6 21,6 0,25 38 205 0,03 N

Opl 1.2 4,7 0,85 4,0 1,95 38 296 0
Strd 6,0 3,3 19,8 0,22 38 166 do 0.13

667
687

Qw= 0,34 38 7 120 1 710 1397

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.20 Schowek 20 Sz 0,62 1,4 3,6 5,0 0,25 38 48 0,03 N

Opl 1.2 1,2 0,85 1,0 1,95 38 76 0
Strd 1,4 3,3 4,6 0,22 38 39

162
167

Qw= 0,34 38 7 11 1 65 232

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.21 Skᐠad zabawek 20 Sz 0,62 1,6 3,6 5,8 0,25 38 55 0,05 N

Opl 1.2 1,2 0,85 1,0 1,95 38 76 -0,02
Sz 0,62 3,3 3,6 11,9 0,25 38 113 E

Strd 1,6 3,3 5,3 0,22 38 44
287

296
Qw= 0,34 38 7 11 1 65 361

Strona 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.22 Sala zajᆐၰ 20 Sz 0,62 6,3 3,6 22,7 0,25 38 215 0,05 E

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148 -0,06
Sz 0,62 12,3 3,6 44,3 0,25 38 421 S
Opl 1.2 6,0 2,35 14,1 1,95 38 1045
Sz 0,62 1,5 3,6 5,4 0,25 38 51 W

Strd 6,3 12,3 77,5 0,22 38 648
2528

2503
Qw= 0,34 38 7 180 1 1066 3568

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.23 Sala zajᆐၰ 20 Sz 0,62 6,3 3,6 22,7 0,25 38 215 0,05 W

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148 -0,06
Sz 0,62 12,3 3,6 44,3 0,25 38 421 S
Opl 1.2 6,0 2,35 14,1 1,95 38 1045
Sz 0,62 1,5 3,6 5,4 0,25 38 51 E

Strd 6,3 12,3 77,5 0,22 38 648
2528

2503
Qw= 0,34 38 7 180 1 1066 3568

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.24 Skᐠad leៀaków 20 Sz 0,62 3,3 3,6 11,9 0,25 38 113 0,05 W

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148 -0,02
Sz 0,62 3,0 3,6 10,8 0,25 38 103 N

Strd 3,0 3,3 9,9 0,22 38 83
446

460
Qw= 0,34 38 7 21 1 124 584

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.25 Sanitariaty 20 Sz 0,62 3,2 3,6 11,5 0,25 38 109 0,03 N

Opl 1.2 2,35 0,85 2,0 1,95 38 148 0
Sw 0,25 3,0 3,6 10,8 1,50 4 65 do 2.1

Strd 6,0 3,3 19,8 0,22 38 166 do 0.13
488

502
Qw= 0,34 38 7 120 1 710 1213

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.26 Schowek 20 Sw 0,25 1,4 3,6 5,0 1,50 4 30 0 do 2.1

Strd 1,4 3,3 4,6 0,22 38 39 0
69

69
Qw= 0,34 24 7 11 1 13 82

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.27 Schowek 20 Sw 0,25 2,0 3,6 7,2 1,50 4 43 0 do 2.1

Strd 2,0 3,3 6,6 0,22 38 55 0
98

98
Qw= 0,34 24 7 16 1 19 117
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razem 27 350 W

budynek razem 60 500 W
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