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1. Na galazkach grzejnikowych na zasilaniu zamontowaé zawory termostatyczne z nastawg wstepna firmy
Oventrop typuAV6 z glowicq termostatyczng typu Uni XH,na powrocie typu Combi 2. W miejscach
ogéinodostepnych stosowaé glowiece termostatyczne typu Uni LHB o podwyzszonej odpornosci na
zginanie
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2. Jednostka projektowa - Projektant, NIE WYRAZA ZGODY na stosowanie samowolnych zamian
materialowych w stosunku do przyjetych w projekcie, dotyczy to w szczegéinosci grzejnikéw, zaworéw
grzejnikowych, podpionowych i sekcyjnych oraz ich nastaw, pomp obiegowych, kotiéw grzewczych oraz
pozostalego wysposazenia instalacji i kotlowni, podlegajgcych wyliczeniu, doborowi oraz sprawdzeniu i
uwzglednieniu parametréw techniczno-hydraulicznych wyrob6w i urzgdze ri w cato$ciowych obliczeniach
hydraulicznych. Stosowanie zamian przyjetych wyrobéw na inne bez wiedzy Pracowni projektowej jest
niedopuszczalne bez wzgledu na przyczyne zamiany.
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Ponadto za samowolne wprowadzenie zamian wyZej opisanych w trakcie realizacji inwestycji, Jednostka

Projektowa - Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci oraz u a i rekojmia na wyk
NR 19 SZKOLNY projekt.
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